
SEECEL "DOOR LIST"

Floor oor Numbscheme No BoQ item No Room Name grid Door Width Door Height
br.
krila

EM otv/ 
zatv Door Material Frame Material Fire Rating push bar zatvarač Access control‐status Access control‐lock Intruder alarm system Side A ‐ door knob Side B ‐ door knob

Panik funkcija
B / E

Strana A ‐ strana gdje 
je pant

Strana B ‐ strana gdje 
nije pant

funkcija panik 
brave

MJERE PROVJERITI IZMJEROM NA LICU MJESTA    2= 2 kom za dvokrilna vrata s redosljednikom,1= 1 kom za jednokrilna vrata,1E = 1 kom + klizna vodilica s elektrokočnicom,2E = 12kom + klizna vodilica s elektrokočnicom
‐1 1 A‐01D A.01D.1 ULAZ‐STUBIŠTE  S4 38‐39/C‐C' 150 248 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric lock EMB EL 460           kvaka panik letva + EPT B
‐1 2 A‐01D A.01D.2 ULAZ‐STUBIŠTE  S5 38/N‐N' 150 248 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 kvaka panik letva B
‐1 3 A‐01E A.01E.1 ULAZ‐STUBIŠTE  S2 20/F'‐G 240 248 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 kvaka panik letva B
‐1 4 A‐01E A.01E.2 ULAZ‐STUBIŠTE  S1 16/P'‐Q' 240 248 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 kvaka panik letva B
‐1 5 A‐02 A.02.1 VJETR.‐VANJSKO STUBIŠTE 30‐32/S'‐T 215 230 2 GLASS ALUMINIUM 0 2 NE UGRAĐUJE SE BRAVA tanka vert ručka tanka vert ručka

‐1 6 A‐02 A.02.2 VANJSKO STUBIŠTE 30‐32/V‐V' 215 230 2 GLASS ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2
         1xelectric strike (depends on 
door supplier)  tanka vert ručka panik letva E

‐1 7 A‐02 A.02.3 VJETR.‐VANJSKO STUBIŠTE 53/T‐U 215 230 2 GLASS ALUMINIUM 0 2 NE UGRAĐUJE SE BRAVA tanka vert ručka tanka vert ručka

‐1 8 A‐02 A.02.4 VANJSKO STUBIŠTE 53‐54/V‐V' 215 230 2 GLASS ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2
         1xelectric strike (depends on 
door supplier)  tanka vert ručka panik letva E

‐1 9 A‐10 A.10.1 GARD.SANIT.OSOBLJE 39/D'‐E 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 90 1 kvaka kvaka
‐1 10 C‐00 C.00.1 DOSTAVA/SERVIS 39‐40/H‐H' 366 230 Rolo STEEL STEEL 0 rolo rolo
‐1 11 C‐01 C.01.1 SPREMIŠTE 13/B'C' 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka
‐1 12 C‐01 C.01.2 STROJ.INSTAL. 16‐17/B‐C 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka
‐1 13 C‐01 C.01.3 SPREMIŠTE 14/N‐O 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka
‐1 14 C‐01 C.01.4 ELEKTROINSTALACIJE 16‐17/N‐O 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka
‐1 15 C‐01 C.01.5 KLIMA KOMORA 34‐35/S'‐T 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka
‐1 16 C‐01 C.01.6 STROJ.INSTAL‐HOTEL 52‐53/N' 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka
‐1 17 C‐01 C.01.7 ELEKTROINSTALACIJE 52/E‐F 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka

‐1 18 C‐01 C.01.8 ELEKTROINSTALACIJE 52‐53/C 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 2xmagnet K2
1xelectric strike 143 (note: check 

with door supplier) kvaka kugla
‐1 19 C‐01 C.01.9 SPRINKLER STANICA 54/C 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka

‐1 20 C‐01 C.01.10 DOSTAVA/SERVIS 39/F'‐G 180 230 2 STEEL STEEL 90 2 2xmagnet K2
1xelectric strike 143 (note: check 

with door supplier) kugla kvaka
‐1 21 C‐02 C.02.1 ELEKTROINSTALACIJE 16/T 100 230 1 STEEL STEEL 90 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kvaka kugla
‐1 22 C‐02 C.02.2 ELEKTROINSTALACIJE 52/G‐H 100 230 1 STEEL STEEL 90 1 kvaka kvaka
‐1 23 C‐02A C.02A.1 SPREMIŠTE 26/N'‐O 100 230 1 STEEL STEEL 0 kvaka kvaka
‐1 24 C‐03A C.03A.1 DIESEL AGREGAT 54/S'‐T 180 274 1 STEEL STEEL 90 2 kvaka kvaka
‐1 25 S‐01A S.01A.1 GARD.SANIT.OSOBLJE 40/D'‐E 90 210 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
‐1 26 S‐02B S.02B.1 SANIT.‐M 41/D'‐E 80 210 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
‐1 27 S‐02B S.02B.2 SANIT.Ž 40‐40/D‐D' 80 210 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
‐1 28A S‐04B S.04B.1 HODNIK 39‐40/E' 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
‐1 29 S‐04 S.04.2 SPREMIŠTE 40‐41/E' 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
‐1 30 S‐04 S.04.3 SPREMIŠTE 40‐41/F' 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
‐1 28B S‐04B S.04B.5 OTPAD 40‐41/G' 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
‐1 31 C‐02 C.02.7 HODNIK 40/F'‐G 100 230 1 STEEL STEEL 60 1 kvaka kvaka
‐1 32 C‐02 C.02.8 OTPAD 40‐41/G' 100 230 1 STEEL STEEL 60 1 kvaka kvaka
0 33 A‐01 A.01.1 STUBIŠTE S5 35/N‐N' 150 230 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 kvaka panik letva B

0 34 A‐01A A.01A.1 STUBIŠTE S2 17/F'‐G 240 230 2 ALUMINIUM ALUMINIUM 90 X 2 1xmagnet K2 / 2xmagnet K2 tanka vert ručka
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 35 A‐01C A.01C.1 SERVISNI ULAZ 38‐39/C 150 230 1 GLASS ALUMINIUM 0 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 3705 kugla panik letva E
0 36 A‐03 A.03.1 PREDPROSTOR B9 45‐46/H‐H' 240 230 2 GLASS ALUMINIUM 60 2 kvaka kvaka
0 37 A‐03 A.03.2 ULAZ PROSTOR ZA NAJAM 45‐46/R 240 230 2 GLASS ALUMINIUM 60 2 kvaka kvaka
0 38 A‐03L A.03L.1 ULAZ STUBIŠTE S2 20/E'‐G 240 230 2 GLASS ALUMINIUM 90 X 2 kvaka panik letva B
0 39 A‐03L A.03L.2 ULAZ B8 33‐34/R 240 230 2 GLASS ALUMINIUM 60 2 kvaka kvaka B

0 40 A‐04 A.04.1 STUBIŠTE S4 39/F‐G 240 230 2 GLASS ALUMINIUM 90 2 2xmagnet K2
1xelectric strike 143 (note: check 

with door supplier) kugla kvaka
0 41 A‐04L A.04L.1 STUBIŠTE S3 28/Q‐Q' 240 230 2 GLASS ALUMINIUM 90 X 2 kvaka panik letva B

0 42 A‐05 A.05.1 ULAZ RADIONICA‐B4 21/J‐K 240 230 2 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X 2
Dodati 2xmagnet K2*** 

umjesto vrata 85 kvaka ‐UPUŠTENA
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 43 A‐05L A.05L.1 ULAZ RADIONICA‐B4 25‐26/N' 240 230 2 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X 2 2xmagnet K2 kvaka ‐UPUŠTENA
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 44 A‐05L A.05L.2 ULAZ RADIONICA‐B5 22/Q'‐R 240 230 2 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X 2 2xmagnet K2 kvaka ‐UPUŠTENA
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 45 A‐05L A.05L.3 ULAZ RADIONICA‐B5 22/R'‐S' 240 230 2 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X 2 2xmagnet K2 kvaka ‐UPUŠTENA
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 46 A‐06 A.06.1 ULAZ RADIONICA ‐B2 13/E'‐G 240 230 2 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X 2 1xmagnet K2 / 2xmagnet K2 kvaka ‐UPUŠTENA
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 47 A‐07 A.07.1 ULAZ RADIONICA ‐B2 13‐17/J' 240 330 ALUMINIUM ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2 kvaka ‐UPUŠTENA
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 48 A‐08 A.08.1 ULAZ RADIONICA ‐B3 16‐19/O' 230 330 ALUMINIUM ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2 kvaka ‐UPUŠTENA
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 49 A‐09 A.09.1 SPREMIŠTE B2 17/B'‐C 120 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
0 50 A‐09 A.09.2 SPREMIŠTE B5 26/U 120 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
0 51 A‐09L A.09L.1 SPREMIŠTE B3 16/T'‐U 120 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 0 X kvaka panik kvaka H.E.179 B
0 52 A‐10 A.10.2 STUBIŠTE B1 11/D'‐E 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
0 53 A‐10 A.10.3 TEHNIKA 37/B'‐C 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 90 1 kvaka kvaka
0 54 A‐10 A.10.4 ŠEF RECEPCIJE 46/F‐F' 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kvaka kugla
0 55 A‐10 A.10.5 SPREMIŠTE 45‐46/E' 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
0 56 A‐10 A.10.6 RAČUNOVODSTVO, FINANCIJE 46‐47/F' 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kvaka kugla
0 57 A‐10 A.10.7 PRTLJAGA 46/K 100 230 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 kvaka kvaka
0 58 A‐10 A.10.8 PRTLJAGA 46/K'‐L' 100 230 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 kvaka kvaka
0 59 A‐10 A.10.9 BLAGAJNIK,RECEPC. 46/L'‐M 100 230 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 kvaka kvaka
0 60 A‐10 A.10.10 BLAGAJNIK,RECEPC. 46/M' 100 230 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 kvaka kvaka
0 61 A‐10L A.10L.1 ULAZ KUHINJA 35/B'‐C 100 230 1 AL,THERMAL INS. ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E
0 62 A‐11 A.11.1 ULAZ CAFFE BAR 20/I‐I' 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
0 63 A‐12 A.12.1 LOBBY DVORANA 12/K‐N' 820 330 zatvara vatrod. ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X kvaka ‐UPUŠTENA panik letva B
0 64 A‐14 A.14.1 ULAZ KUHINJA 33‐35/H 140 240 GLASS ALUMINIUM 0 senzor senzor
0 65 A‐15 A.15.1 PREDPROSTOR B9 43/F' 120 230 1 GLASS ALUMINIUM 60 X 1 kvaka panik kvaka H.E.179 B
0 66 A‐23 A.23.1 SPREMIŠTE B3 14/U‐U' 120 265 1 AL,THERMAL INS. ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2  kugla panik kvaka H.E.179 E
0 67 A‐24 A.24.1 VANJ.ULAZ DVORANA 1/C'‐E 240 250 2 otvara. vatrod. AL,THERMAL INS. ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2 kugla panik letva E
0 68 A‐24 A.24.2 VANJ.ULAZ DVORANA 1‐2/T 240 250 2 otvara. vatrod. AL,THERMAL INS. ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2 kugla panik letva E
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Panik funkcija
B / E

0 69 A‐24 A.24.3 VANJ.ULAZ RADIONICA‐B4 22‐23/E' 240 250 2 NE otvara. vatrod. GLASS ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2 tanka vert ručka
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 70 A‐24 A.24.4 VANJ.ULAZ RADIONICA‐B4 25‐26/E' 240 250 2 NE otvara. vatrod. GLASS ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2 tanka vert ručka
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 71 A‐25 A.25.1 VANJ.ULAZ PR.ZA NAJAM 45‐46/U 240 250 2 GLASS ALUMINIUM 0 X 2 tanka vert ručka
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu E

0 72 A‐26 A.26.1 VANJ.ULAZ STUB.DVORANA 12/D'‐E 115 230 1 AL,THERMAL INS. ALUMINIUM 60 X 1 1xmagnet K2  kugla panik kvaka H.E.179 E
0 73 C‐02 C.02.3 ELEKTROINSTALACIJE‐B1 11‐12/D'‐E 100 230 1 STEEL STEEL 60 1 nije evakuacija kvaka kvaka
0 74 C‐06A C.06A.1 IZMEĐU B5,B5 26/N'‐Q 305 230 2 NE otvara vatrod STEEL STEEL 0 0 kvaka kvaka

0 75 CS‐04 CS.04.1 ULAZ IMEĐU B1‐B3 12‐14/S' 310 330 2 NE otvara vatrod GLASS STEEL 0 X 2 2xmagnet K2
         1xelectric strike (depends on 
door supplier) 2xmagnet K2 vertikal rukohvat panik letva E

0 76 CS‐04A CS.04A.1 VJETROBRAN B1‐B3 12‐14/P' 310 220 2 NE otvara vatrod GLASS STEEL 90 2 NE UGRAĐUJE SE BRAVA vertikal rukohvat vertikal rukohvat

0 77 CS‐05 CS.05.1 ULAZ IMEĐU B3‐B5 19‐20/S' 237 330 2 otvara. vatrod. GLASS STEEL 0 X 2 2xmagnet K2
         1xelectric strike (depends on 
door supplier) 2xmagnet K2 vertikal rukohvat panik letva E

0 78 CS‐05 CS.05.2 VJETROBRAN B3‐B5 19‐20/R 237 330 2 otvara. vatrod. GLASS STEEL 0 2 NE UGRAĐUJE SE BRAVA vertikal rukohvat vertikal rukohvat
0 79 CS‐06 CS.06.1 ULAZ IMEĐU B5‐B8 30‐31/S' 238 330 otvara. vatrod. GLASS STEEL 0 X vertikal rukohvat panik letva B

0 80 CS‐07 CS.07.1 VJETROBRAN B8‐B11 39‐45/S' 756 330 6
otvara. vatrod. 2 

od 6 krila GLASS STEEL 0 6 NE UGRAĐUJE SE BRAVA vertikal rukohvat vertikal rukohvat

0 81 CS‐07 CS.07.2 ULAZ IZMEĐU B8‐B11 39‐45/R 756 330 6
otvara. vatrod. 2 

od 6 krila GLASS STEEL 0 X 6 vertikal rukohvat
panik letva X2/ 

vertikal rukohvat X4

0 82 CS‐10 CS.10.1 ULAZ IMEĐU B6‐B9 41‐42/E' 230 330 2 otvara. vatrod. GLASS STEEL 0 X 2 2xmagnet K2
         1xelectric strike (depends on 
door supplier) vertikal rukohvat panik letva E

0 83 CS‐11 CS.11.1 ULAZ IMEĐU B4‐B6 29‐30/E' 238 330 2 otvara. vatrod. GLASS STEEL 0 X 2 vertikal rukohvat panik letva B

0 84 CS‐12 CS.12.1 ULAZ IMEĐU B2‐B4 20‐21/E' 230 330 2 otvara. vatrod. GLASS STEEL 0 X 2 2xmagnet K2
         1xelectric strike (depends on 
door supplier) 2xmagnet K2 vertikal rukohvat panik letva E

0 85 CS‐12A CS.12A.1 VJETROBRAN B2‐B4 20‐21/F' 230 330 2 otvara. vatrod. GLASS STEEL 90 X 2 NE UGRAĐUJE SE BRAVA Ukloniti 2xmagnet K2*** vertikal rukohvat vertikal rukohvat B
0 86 S‐XX S.XX.1 DVORANA B1 1‐2/K'‐L 76 660 WOOD WOOD 0 kvaka kvaka
0 87 S‐01 S.01.2 SANITARIJE Ž‐ B1 11‐12/P‐P' 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
0 88 S‐01 S.01.3 SANITARIJE M‐ B1 11‐12/R 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
0 89 S‐01 S.01.4 SANITARIJE Ž‐ B4 22‐23/M' 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
0 90 S‐01 S.01.5 SANITARIJE M‐ B4 24/M' 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
0 91 S‐01 S.01.6 SANITARIJE Ž‐ B7 34/M' 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
0 92 S‐01 S.01.7 SPREMAČICA‐B7 33/N 90 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 93 S‐01 S.01.8 SANITARIJE M‐ B7 34/N'‐Q 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
ne 94 S‐02A S.02A.3 SPREM.DVORANA 7‐8/F'‐G 80 185 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 95 S‐02A S.02A.4 SPREM.DVORANA 7‐8/G' 80 185 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 96 S‐02A S.02A.5 SPREM.DVORANA 7‐8/N'‐O 80 185 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 97 S‐02A S.02A.6 SPREM.DVORANA 7‐8/O' 80 185 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 98 S‐02 S.02.7 SANITARIJE‐B11 46‐47/T'‐U 80 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
0 99 S‐03 S.03.1 SANIT.INV.‐B1 11‐12/Q'‐R 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka ‐ hendik. kvaka ‐ hendik.
0 100 S‐03 S.03.2 SANIT.INV.‐B7 33/N'‐O 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka ‐ hendik. kvaka ‐ hendik.
0 101 S‐04 S.04.6 PREZENTACIJA ‐B1 1‐2/E‐E' 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 102 S‐04 S.04.7 PREZENTACIJA ‐B1 1‐2/I'‐J 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 103 S‐04 S.04.8 SPREM.‐B1 1‐2/K 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
0 104 S‐04 S.04.9 PREZENTACIJA ‐B1 1‐2/Q' 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 105 S‐04 S.04.10 PREDPROSTOR‐B1 11/Q'‐R 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
0 106 S‐04 S.04.11 DNEVNO SPREM.KUH. 31‐32/C 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 107 S‐04 S.04.12 ULAZ KUH. 34‐35/D 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 108 S‐05 S.05.1 DVORANA REŽIJA 11/S 150 230 2 WOOD WOOD 0 2 kvaka kvaka
0 109 S‐05L S.05L.1 ULAZ DVORANA 8/G 150 230 2 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 X 2 2xmagnet K3 kvaka panik letva
0 110 S‐05L S.05L.2 ULAZ DVORANA 8/O 150 230 2 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 X 2 2xmagnet K3 kvaka panik letva
0 111 S‐06 S.06.1 PREDPROST.DVORANA 8‐11/C‐C' 370 230 4 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 112 S‐06 S.06.2 PREDPROST.DVORANA 8‐11/S‐S' 370 230 4 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 113 S‐07L S.07L.1 DVORANA B1 1‐2/D‐E 180 230 2 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 X 2 kvaka panik letva
0 114 S‐07L S.07L.2 DVORANA B1 1‐2/S‐S' 180 230 2 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 X 2 kvaka panik letva
0 115 S‐07 S.07.1 DVORANA B1 1‐2/B'‐C 180 230 2 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 2 kvaka kvaka
0 116 S‐07 S.07.2 DVORANA B1 7‐8/B'‐C 180 230 2 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 2 kvaka kvaka
0 117 S‐07 S.07.3 DVORANA B1 1‐2/R 180 230 2 WOOD WOOD 0 2 kvaka kvaka
0 118 S‐07 S.07.4 DVORANA B1 7/S‐S' 180 230 2 OTVARA VATR: WOOD WOOD 0 2 kvaka kvaka
0 119 S‐15 S.15.1 PRIPR.MESA 34‐35/C' 100 230 2 WOOD,GLASS WOOD 0 ne kvaka kvaka
0 120 S‐16 S.16.1 ŠEF KUHINJE 34‐35/B'‐C 70 230 2 WOOD,GLASS WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 121 A‐01 A.01.2 STUBIŠTE S4 35/D'‐E 150 230 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E
1 122 A‐01 A.01.3 STUBIŠTE S5 35/M'‐N 150 230 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E
1 123 A‐10 A.10.11 STUBIŠTE S4 38‐39/D 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 90 1 kvaka kvaka
1 124 A‐10 A.10.12 DIREKTOR  SMJEŠTAJA 46/E'‐F 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
1 125 A‐10 A.10.13 TAJNIK 46/F' 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
1 126 A‐10L A.10L.2 STUBIŠTE DVORANA 12/E‐E' 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X 1 kvaka panik kvaka H.E.179 B
1 127 A‐10L A.10L.3 STUBIŠTE DVORANA 11/D'‐E 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X 1 kvaka panik kvaka H.E.179 B
1 128 A‐10L A.10L.4 TEHNIČKI SURADNICI 15‐16/T 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
1 129 A‐10A A.10A.1 REŽIJA 11‐12/M‐M' 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
1 130 A‐15 A.15.2 STUBIŠTE S1 14/P'‐Q 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
1 130 A‐23A A.23A.1 DVORANA IZLAZ 1/K 120 240 1 otvara. vatrod. AL,THERMAL INS. ALUMINIUM 0 X 1 1xmagnet K2  kugla panik kvaka H.E.179 E
1 132 A‐23A A.23A.2 DVORANA IZLAZ 1/N' 120 240 1 otvara. vatrod. AL,THERMAL INS. ALUMINIUM 0 X 1 1xmagnet K2  kugla panik kvaka H.E.179 E

1 133 A‐27 A.27.1 REŽIJA‐MOST PROLAZ 12/P‐Q' 223 230 2 GLASS ALUMINIUM 60 X 2 2xmagnet K2 kvaka
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu B

1 134 C‐02 C.02.4 ELEKTROINSTALACIJE 11/E‐E' 100 230 1 STEEL STEEL 60 1 kvaka kvaka
1 135 C‐02 C.02.5 SPREMIŠTE 18‐19/C 100 230 1 STEEL STEEL 90 1 kvaka kvaka
1 136 S‐01 S.01.9 SANITARIJE ‐ B1 11/S‐S' 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 137 S‐01 S.01.10 GARD.OSOBLJA HOTELA‐ B6 34/B' 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 138 S‐01 S.01.11 GARD.OSOBLJA HOTELA‐ B6 34/C'‐D 90 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 139 S‐02 S.02.8 SANITARIJE M 32‐33/B'‐C 80 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 140 S‐02 S.02.9 SANITARIJE Ž 32‐33/C‐C' 80 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 141 S‐02 S.02.10 SPREMIŠTE 31/G 80 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 142 S‐02 S.02.11 SANITARIJE M 45‐46/F'‐G 80 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 143 S‐02 S.02.12 SANITARIJE Ž 45‐46/G'‐H 80 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 144 S‐04 S.04.13 SPREMIŠTE DVORANA 1‐2/B'‐C 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
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br.
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EM otv/ 
zatv Door Material Frame Material Fire Rating push bar zatvarač Access control‐status Access control‐lock Intruder alarm system Side A ‐ door knob Side B ‐ door knob

Panik funkcija
B / E

1 145 S‐04 S.04.14 SPREMIŠTE DVORANA 1‐2/S‐S' 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 146 S‐04B S.04B.15 PREDPROSTOR B6 34‐35/D 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 147 S‐04B S.04B.16 PRIJEM RUBLJA 34‐35/D'‐E 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 148 S‐04B S.04B.17 PRAONICA 34/F'‐G 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 149 S‐04B S.04B.18 PRAONICA 34‐35/F'‐G 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 150 S‐04 S.04.19 GARD.DOMAĆICA 34‐35/M‐M' 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 151 S‐04 S.04.20 ŠEF TEHN.SLUŽBE 34‐35/P 100 230 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
1 152 S‐04A S.04A.1 PREVODITELJI 3/B'‐C 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 153 S‐04A S.04A.2 PREVODITELJI 5/B'‐C 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 154 S‐04A S.04A.3 PREVODITELJI 7/B'‐C 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 155 S‐04A S.04A.4 PREVODITELJI 3/S‐S' 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 156 S‐04A S.04A.5 PREVODITELJI 5/S‐S' 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 157 S‐04A S.04A.6 PREVODITELJI 7/S‐S' 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
1 158 S‐05A S.05A.1 HODNIK DVORANA 8‐9/B' 175 230 2 WOOD WOOD 0 X 2 kvaka panik kvaka H.E.179
1 159 S‐05A S.05A.2 HODNIKA DVORANA 8‐9/S' 150 230 2 WOOD WOOD 0 X 2 kvaka panik kvaka H.E.179
1 160 S‐17 S.17.1 PRIJEM RUBLJA 34‐35/F'‐G 100 230 1 GLASS WOOD 0 ne kvaka kvaka
2 161 A‐01 A.01.4 STUBIŠTE S2 20/F'‐G 150 230 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
2 162 A‐01A A.01A.2 STUBIŠTE S3 26/Q‐Q' 240 230 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
2 163 A‐02A A.02A.1 PREDPROSTOR B4 21/F'‐G 170 230 1 GLASS ALUMINIUM 0 X 1 kvaka panik kvaka H.E.179 B
2 164 A‐10 A.10.14 ARHIV B4 24/G‐G' 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 90 1 kvaka kvaka
2 165 A‐10L A.10L.5 PR.ZA STRUČNI RAD B4 25/F'‐G 100 230 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 X 1 kvaka panik kvaka H.E.179 B

2 166 A‐16 A.16.1 MOST PROLAZ B4 25‐26/N' 200 230 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 B

2 167 A‐16 A.16.2 MOST PROLAZ B5 25‐26/O' 200 230 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X
kvaka/panik kvaka 

H.E.179
panik kvaka 

H.E.179/kvaka B
2 168 A‐17 A.17.1 ARHIV B4 25/M 160 230 2 ALUMINIUM ALUMINIUM 90 2 kvaka kvaka

2 169 A‐17 A.17.2 ELEKTROINSTALACIJE B4 26‐27/M 160 230 2 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 2 2xmagnet K2
1xelectric strike 143 (note: check 

with door supplier) kugla kvaka
2 170 C‐02 C.02.6 TEH.PROSTOR B6 38‐39/D 100 230 1 STEEL STEEL 90 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kvaka kugla
2 171 C‐02A C.02A.2 ELEKTROINSTALACIJE B2 17/H'‐I 100 230 1 STEEL STEEL 0 1 kvaka kvaka
2 172 C‐02L C.02L.1 STUBIŠTE B9 16/P' 100 230 1 STEEL STEEL 60 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179
2 173 C‐03 C.03.1 ELEKTROINSTALACIJE B3 16‐17/Q'‐R 120 230 2 STEEL STEEL 0 kvaka kvaka
2 174 C‐03 C.03.2 ARHIVA B3 16‐17/Q'‐R 120 230 2 STEEL STEEL 0 kvaka kvaka

2 175 C‐24 C.24.1 TEH.PROSTOR B2 17/F 130 230 2 STEEL STEEL 90 X 1 (2) 2xmagnet K2
1xelectric strike 143 (note: check 

with door supplier)
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu kugla

2 176 C‐24L C.24L.1 STUBIŠTE S1 16/Q 150 230 2 STEEL STEEL 90 X 1 (2) 2xmagnet K2
1xelectric strike 143 (note: check 

with door supplier)
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu kugla

2 177 C‐24L C.24L.2 STUBIŠTE S4 35/D'‐E 150 230 2 STEEL STEEL 90 X 1 (2) 2xmagnet K2
1xelectric strike 143 (note: check 

with door supplier)
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu kugla

2 178 C‐24L C.24L.3 STUBIŠTE S5 34‐35/N' 150 230 2 STEEL STEEL 90 X 1 (2) 2xmagnet K2
1xelectric strike 143 (note: check 

with door supplier)
panik kvaka H.E.179 
na glavnom krilu kugla

2 179 S‐02 S.02.13 PREDPROSTOR SANIT. 25‐26/S' 80 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
2 180 S‐02 S.02.14 SANITARIJE M 26/T‐T' 80 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
2 181 S‐02 S.02.15 SANITARIJE Ž 25‐26/T 80 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
2 182 S‐04 S.04.21 ADMINISTRATOR 25‐26/P' 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 1xmagnet K3 1xelectric strike 3705 kvaka kugla
2 183 S‐04 S.04.22 VODITELJ INF.CENTRA 24/Q' 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
2 184 S‐04 S.04.23 VODITELJ INF.CENTRA 25/S 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 1xmagnet K3 1xelectric strike 3705 kugla kvaka
2 185 S‐04 S.04.24 INFORMATOLOG 24/S‐S' 100 230 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
2 186 S‐04 S.04.25 INFORMATOLOG 25‐27/S‐S' 200 230 1 WOOD WOOD 0 1 1xmagnet K3 1xelectric strike 3705 kvaka kugla

3 187 A‐29 A.29.1 STUBIŠTE S4 35/F'‐G 110 270 1 NE otvara. vatrod. GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric lock EMB EL 460  kugla
panik kvaka H.E.179 + 

EPT E
3 188 A‐30 A.30.1 STUBIŠTE S4 38‐39/E'‐F 110 270 1 NE otvara. vatrod. GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E

3 189 A‐33 A.33.1 STUBIŠTE S5 35/O'‐P' 110 270 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric lock EMB EL 460  kugla
panik kvaka H.E.179 + 

EPT E
3 190 A‐33 A.33.2 STUBIŠTE S5 38/O'‐P' 110 270 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E
3 191 A‐38 A.38.1 VODITELJ ODSJEKA A4 20/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 192 A‐38 A.38.2 PRAVNI SAVJETNIK A4 20‐21/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 193 A‐38 A.38.3 STRUČNI SURADNIK A4 22‐23/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 194 A‐38 A.38.4 VODITELJ ODJELA A5 20‐21/F' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 195 A‐38 A.38.5 KOORDINATOR ODJELA A5 22/F' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 196 A‐38 A.38.6 UPRAVITELJ ZGRADE A6 11‐12/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kvaka kugla
3 197 A‐38A A.38A.1 OPĆE SPREMIŠTE A2 30‐31/P' 100 280 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kvaka kugla
3 198 A‐39 A.39.1 ANALITIČAR/LIKVIDATOR A2 29/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 199 A‐39 A.39.2 BLAGAJNIK A2 29‐30/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 200 A‐39 A.39.3 JAVNA NABAVA A2 32/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 201 A‐40 A.40.1 STUBIŠTE S3 27‐28/Q' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
3 202 A‐40 A.40.2 STUBIŠTE S1 15/Q' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E
3 203 A‐40 A.40.3 STUBIŠTE S2 19/F' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E
3 204 A‐45 A.45.1 HODNIK A6 12‐13/Q'‐R 100 280 1 NE zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1 kvaka panik kvaka H.E.179 B
3 205 A‐45A A.45A.1 HODNIK A3 29‐30/F' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 206 A‐45A A.45A.2 HODNIK A7 13/F‐F' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 60 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla kvaka
3 207 A‐46 A.46.1 URUDŽBENI ZAPISNIK A6 12/S' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
3 208 A‐49 A.49.1 IZLAZ TERASA‐KROV B1 11‐12/O' 200 290 2 GLASS ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2 2xelectromagnet EM300 kvaka panik letva + EPT B
3 209 A‐49 A.49.2 IZLAZ TERASA‐KROV B1 11‐12/H 200 290 2 GLASS ALUMINIUM 0 X 2 2xmagnet K2 2xelectromagnet EM300 kvaka panik letva + EPT B
3 210 A‐55 A.55.1 DODATNA SOBA A7 13/D' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
3 211 A‐56 A.56.1 STRUČNJACI A7 12‐13/E 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
3 212 A‐57 A.57.1 ELEKTROINSTALACIJE A5 18‐19/I'‐J' 90 330 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka
3 213 A‐59 A.59.1 STRUČNJACI A3 29‐30/C‐C' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
3 214 A‐59 A.59.2 STRUČNJACI A3 29‐30/C‐C' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
3 215 A‐59 A.59.3 STRUČNJACI A3 29‐30/E 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
3 216 A‐59 A.59.4 STRUČNJACI A3 29‐30/E 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
3 217 CS‐14 CS.14.1 IZLAZ TERASA IZMEĐU A4‐A6 16‐17/Q' 238 390 2 GLASS STEEL 0 2 vertikal rukohvat vertikal rukohvat
3 218 CS‐15 CS.15.1 IZLAZ TERASA IZMEĐU A2‐A4 25/Q' 238 390 2 GLASS STEEL 0 2 vertikal rukohvat vertikal rukohvat
3 219 CS‐17 CS.17.1 IZLAZ TERASA IZMEĐU A1‐A3 34/F' 118 440 1 GLASS STEEL 0 1 vertikal rukohvat vertikal rukohvat
3 220 CS‐18 CS.18.1 IZLAZ TERASA IZMEĐU A3‐A5 26/F' 238 390 2 GLASS STEEL 0 2 vertikal rukohvat vertikal rukohvat
3 221 CS‐19 CS.19.1 IZLAZ TERASA IZMEĐU A5‐A7 16‐17/F' 238 390 2 GLASS STEEL 0 2 vertikal rukohvat vertikal rukohvat
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3 222 S‐08 S.08.1 ULAZ SOBA HOTEL 38‐39/E 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 223 S‐08 S.08.2 ULAZ SOBA HOTEL 39‐40/E 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 224 S‐08 S.08.3 ULAZ SOBA HOTEL 42/E 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 225 S‐08 S.08.4 ULAZ SOBA HOTEL 45/E 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 226 S‐08 S.08.5 ULAZ SOBA HOTEL 41/G 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 227 S‐08 S.08.6 ULAZ SOBA HOTEL 41/H‐H' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 228 S‐08 S.08.7 ULAZ SOBA HOTEL 41/K‐K' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 229 S‐08 S.08.8 ULAZ SOBA HOTEL 41/L'‐M 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 230 S‐08 S.08.9 ULAZ SOBA HOTEL 41/N'‐O 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 231 S‐08 S.08.10 ULAZ SOBA HOTEL 41/O'‐P 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 232 S‐08 S.08.11 ULAZ SOBA HOTEL 41/Q'‐R 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 233 S‐08 S.08.12 ULAZ SOBA HOTEL 41/S‐S' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 234 S‐08 S.08.13 ULAZ SOBA HOTEL 41/U' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 235 S‐08 S.08.14 ULAZ SOBA HOTEL 35‐36/Q'‐R 100 270 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

3 236 S‐08 S.08.15 ULAZ SOBA HOTEL 39‐40/Q'‐R 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla
3 237 S‐09A S.09A.1 KUPAONICA HOTEL 38/B'‐C 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 238 S‐09 S.09.2 KUPAONICA HOTEL 39‐40/D' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 239 S‐09 S.09.3 KUPAONICA HOTEL 41‐42/D' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 240 S‐09 S.09.4 KUPAONICA HOTEL 46‐47/C'‐D 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 241 S‐09 S.09.5 KUPAONICA HOTEL 42/F'‐G 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 242 S‐09 S.09.6 KUPAONICA HOTEL 42/H'‐I 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 243 S‐09 S.09.7 KUPAONICA HOTEL 42/K 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 244 S‐09 S.09.8 KUPAONICA HOTEL 42/M 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 245 S‐09 S.09.9 KUPAONICA HOTEL 42/N' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 246 S‐09 S.09.10 KUPAONICA HOTEL 42/P 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 247 S‐09 S.09.11 KUPAONICA HOTEL 42/Q' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 248 S‐09 S.09.12 KUPAONICA HOTEL 42/S' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 249 S‐09 S.09.13 KUPAONICA HOTEL 42/U 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 250 S‐09 S.09.14 KUPAONICA HOTEL 36/R' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 251 S‐09 S.09.15 KUPAONICA HOTEL 39‐40/R' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 252 S‐10 S.10.1 SOBA HOTEL 46/A‐A' 90 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 253 S‐10 S.10.2 SOBA HOTEL 46/C‐C' 90 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 254 S‐11 S.11.1 SPREMAČICA 40/F'‐G 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 255 S‐11 S.11.2 SOBARICA 39/N' 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 256 X S.11.3 ELEKTROINSTALACIJE 39/O 100 270 1 STEEL STEEL 60 1 kvaka kvaka
3 257 S‐11 S.11.4 SPREMIŠTE 39/O' 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 258 S‐12 S.12.1 SANITARIJE Ž 32‐33/N'‐O 75 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
3 259 S‐12 S.12.2 SANITARIJE M 32‐33/P 75 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
3 260 S‐13 S.13.1 SANITARIJE INV.‐ A6 14/U 100 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
3 261 S‐14 S.14.1 SANITARIJE Ž 29‐30/G' 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
3 262 S‐14 S.14.2 SANITARIJE M 29‐30/H'‐I 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
3 263 S‐14 S.14.3 SANITARIJE ‐ A5 19‐20/H'‐I 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
3 263A S‐18 S.18.1 IZMEĐU SOBA HOTELA 46/L 90 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka

4 264 A‐29 A.29.2 STUBIŠTE S4 35/F'‐G 110 270 1 NE otvara. vatrod. GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric lock EMB EL 460  kugla
panik kvaka H.E.179 + 

EPT E
4 265 A‐30 A.30.2 STUBIŠTE S4 38‐39/E'‐F 110 270 1 NE otvara. vatrod. GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E

4 266 A‐33 A.33.3 STUBIŠTE S5 35/O'‐P' 110 270 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric lock EMB EL 460  kugla
panik kvaka H.E.179 + 

EPT E
4 267 A‐33 A.33.4 STUBIŠTE S5 38/O'‐P' 110 270 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik letva E
4 268 A‐38A A.38A.2 ARHIVA RAČUNOVODSTVA A2 30‐31/P' 100 280 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kvaka kugla
4 269 A‐40 A.40.4 STUBIŠTE S3 27‐28/Q' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
4 270 A‐40 A.40.5 STUBIŠTE S1 15/Q' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
4 271 A‐40 A.40.6 STUBIŠTE S2 19/F' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
4 272 A‐45 A.45.2 HODNIK A2 26/Q 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
4 273 A‐45 A.45.3 HODNIK A6 16/Q 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
4 274 A‐45B A.45B.1 HODNIK A5 17/F'‐G 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
4 275 A‐45C A.45C.1 HODNIK A3 29‐30/F'‐G 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
4 276 A‐45C A.45C.2 HODNIK A7 14/F'‐G 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
4 277 A‐45L A.45L.1 HODNIK A4 18‐19/Q 110 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
4 278 A‐45L A.45L.2 HODNIK A4 24/Q 110 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
4 279 A‐45L A.45L.3 HODNIK A2 32/P'‐Q 110 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
4 280 A‐46 A.46.2 VODITELJ ODSJEKA RAČUN. A2 31/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 281 A‐46 A.46.3 VOD. ODSJEKA REVIZIJE A4 20/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 282 A‐46 A.46.4 UNUTARNJI REVIZOR A4 20‐21/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 283 A‐46 A.46.5 GLAVNI TAJNIK A4 22‐23/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 284 A‐46 A.46.6 ADMINISTR.REFERENTI A5 20‐21/F' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 285 A‐46 A.46.7 ADMINISTR.REFERENTI A5 22/F' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 286 A‐46 A.46.8 RAČUNALNI OPERATER A6 12/Q 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 287 A‐46 A.46.9 VOD. ODJELA/INF.REFER. A6 12/R' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 289 A‐46 A.46.10 INFORMATIČKI ODJEL A6 12/S' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 290 A‐55 A.55.2 DODATNA SOBA 13/D' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 291 A‐59 A.59.5 STRUČNJACI A3 29‐30/C‐C' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
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4 292 A‐59 A.59.6 STRUČNJACI A3 29‐30/C‐C' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 293 A‐59 A.59.7 STRUČNJACI A3 29‐30/E 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 294 A‐59 A.59.8 STRUČNJACI A3 29‐30/E 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 295 A‐62 A.62.1 ADMINISTR.REFERENT A2 29/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 296 A‐62 A.62.2 VODITELJ RAČUN. A2 29‐30/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka

4 297 A‐63 A.63.1 HODNIK A6 12‐13/O' 180 280 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 2E
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 B

4 298 A‐63 A.63.2 HODNIK/ODMOR A7 12‐13/H‐H' 180 280 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 2E
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 B

4 299 A‐63 A.63.3 HODNIK A5 23/F'‐G 180 280 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 2E
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 B

4 300 A‐63 A.63.4 HODNIK A3 27/F'‐G 180 280 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 2E
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 B
4 301 A‐64 A.64.1 STRUČNJACI 12‐13/F‐F' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
4 302 A‐65 A.65.1 ELEKTRINSTALACIJE 18‐19/I'‐J' 90 280 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka

4 303 S‐08 S.08.16 ULAZ SOBA HOTEL 38‐39/E 100 270 1 WOOD WOOD 0
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 304 S‐08 S.08.17 ULAZ SOBA HOTEL 39‐40/E 100 270 1 WOOD WOOD 0
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 305 S‐08 S.08.18 ULAZ SOBA HOTEL 42/E 100 270 1 WOOD WOOD 0
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 306 S‐08 S.08.19 ULAZ SOBA HOTEL 45/E 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 307 S‐08 S.08.20 ULAZ SOBA HOTEL 41/G 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 308 S‐08 S.08.21 ULAZ SOBA HOTEL 41/H‐H' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 309 S‐08 S.08.22 ULAZ SOBA HOTEL 41/K‐K' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 310 S‐08 S.08.23 ULAZ SOBA HOTEL 41/L'‐M 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 311 S‐08 S.08.24 ULAZ SOBA HOTEL 41/N'‐O 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 312 S‐08 S.08.25 ULAZ SOBA HOTEL 41/O'‐P 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 313 S‐08 S.08.26 ULAZ SOBA HOTEL 41/Q'‐R 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 314 S‐08 S.08.27 ULAZ SOBA HOTEL 41/S‐S' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 315 S‐08 S.08.28 ULAZ SOBA HOTEL 41/U' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 316 S‐08 S.08.29 ULAZ SOBA HOTEL 35‐36/Q'‐R 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

4 317 S‐08 S.08.30 ULAZ SOBA HOTEL 39‐40/Q'‐R 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla
4 318 S‐09A S.09A.16 KUPAONICA HOTEL 38/B'‐C 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 319 S‐09 S.09.17 KUPAONICA HOTEL 39‐40/D' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 320 S‐09 S.09.18 KUPAONICA HOTEL 41‐42/D' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 321 S‐09 S.09.19 KUPAONICA HOTEL 46‐47/C'‐D 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 322 S‐09 S.09.20 KUPAONICA HOTEL 42/F'‐G 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 323 S‐09 S.09.21 KUPAONICA HOTEL 42/H'‐I 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 324 S‐09 S.09.22 KUPAONICA HOTEL 42/K 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 325 S‐09 S.09.23 KUPAONICA HOTEL 42/M 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 326 S‐09 S.09.24 KUPAONICA HOTEL 42/N' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 327 S‐09 S.09.25 KUPAONICA HOTEL 42/P 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 328 S‐09 S.09.26 KUPAONICA HOTEL 42/Q' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 329 S‐09 S.09.27 KUPAONICA HOTEL 42/S' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 330 S‐09 S.09.28 KUPAONICA HOTEL 42/U 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 331 S‐09 S.09.29 KUPAONICA HOTEL 36/R' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 332 S‐09 S.09.30 KUPAONICA HOTEL 39‐40/R' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 333 S‐10 S.10.3 SOBA HOTEL 46/A‐A' 90 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 334 S‐10 S.10.4 SOBA HOTEL 46/C‐C' 90 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 335 S‐11 S.11.5 SPREMAČICA 40/F'‐G 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 336 S‐11 S.11.6 SOBARICA 39‐40/N' 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 337 XX S.11.7 ELEKTROINSTALACIJE 39‐40/P' 100 270 1 STEEL STEEL 60 1 1xmagnet K3 1xelectric strike 1705 kvaka kugla
4 338 S‐12 S.12.3 SANITARIJE Ž 32‐33/O 75 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
4 339 S‐12 S.12.4 SANITARIJE M 32‐33/P 75 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
4 340 S‐13 S.13.2 SANITARIJE INV.‐ A6 14/U 100 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 341 S‐14 S.14.4 SANITARIJE Ž 29‐30/G' 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
4 342 S‐14 S.14.5 SANITARIJE M 19‐30/H'‐I 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
4 343 S‐14 S.14.6 SANITARIJE  A5 20/H'‐I 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
4 263B S‐18 S.18.2 IZMEĐU SOBA HOTELA 46/L 90 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka

5 344 A‐29 A.29.3 STUBIŠTE S4 35/F'‐G 110 270 1 NE otvara. vatrod. GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric lock EMB EL 460  kugla
panik kvaka H.E.179 + 

EPT E
5 345 A‐30 A.30.3 STUBIŠTE S4 38‐39/E'‐F 110 270 1 NE otvara. vatrod. GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike  143 kugla panik letva E

5 346 A‐33 A.33.5 STUBIŠTE S5 35/O'‐P' 110 270 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric lock EMB EL 460  kugla
panik kvaka H.E.179 + 

EPT E
5 347 A‐33 A.33.6 STUBIŠTE S5 38/O'‐P' 110 270 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike  3705 kugla panik letva E
5 348 A‐40 A.40.7 STUBIŠTE S3 27‐28/Q' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
5 349 A‐40 A.40.8 STUBIŠTE S1 15/Q' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
5 350 A‐40 A.40.9 STUBIŠTE S2 19/F' 110 280 1 GLASS ALUMINIUM 90 X 1 1xmagnet K2 1xelectric strike 143 kugla panik kvaka H.E.179 E
5 351 A‐45 A.45.4 HODNIK A2 26/Q 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
5 352 A‐45 A.45.5 HODNIK A6 16/Q 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
5 353 A‐45B A.45B.2 HODNIK A5 17/F'‐G 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
5 354 A‐45C A.45C.3 HODNIK A7 14/F'‐G 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
5 355 A‐45C A.45C.4 HODNIK A3 29‐30/F'‐G 100 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
5 356 A‐45L A.45L.4 HODNIK A4 18‐19/Q 110 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
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5 357 A‐45L A.45L.5 HODNIK A4 24/Q 110 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
5 358 A‐45L A.45L.6 HODNIK A2 32/Q' 110 280 1 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 1E kvaka panik kvaka H.E.179 B
5 359 A‐46 A.46.11 VODITELJ ODSJEK.IZDAVAŠTVA 12/Q 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 360 A‐46 A.46.12 MARKETING 12/R' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 361 A‐46 A.46.13 VODIT. ODJELA UPR.ZNANJEM 12/S' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 362 A‐46 A.46.14 ZAMJENIK RAVNATELJA 20‐21/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 1xmagnet K2 1xelectric strike 3705 kvaka kugla
5 363 A‐46 A.46.15 VODITELJ UREDA 22‐23/Q' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 1xmagnet K2 1xelectric strike 3705 kvaka kugla
5 364 A‐46 A.46.16 ADMINISTR.REFERENTI 20‐21/F' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 365 A‐46 A.46.17 ADMINISTR.REFERENTI 22/F' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 366 A‐53 A.55.3 DODATNA SOBA 13/D' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 367 A‐59 A.59.9 STRUČNJACI 29‐30/C‐C' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 368 A‐59 A.59.10 STRUČNJACI 29‐30/C‐C' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 369 A‐59 A.59.11 STRUČNJACI 29‐30/E 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 370 A‐59 A.59.12 STRUČNJACI 29‐30/E 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka

5 371 A‐63 A.63.5 HODNIK A6 12‐13/O' 180 280 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 2E
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 E

5 372 A‐63 A.63.6 HODNIK A7 12‐13/H‐H' 180 280 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 2E
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 E

5 373 A‐63 A.63.7 HODNIK A5 23/F'‐G 180 280 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 2E
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 E

5 374 A‐63 A.63.8 HODNIK A3 27/F'‐G 180 280 2 zatvara vatrod. GLASS ALUMINIUM 60 X 2E
panik kvaka 

H.E.179/kvaka
kvaka/panik kvaka 

H.E.179 E
5 375 A‐64 A.64.2 STRUČNJACI 12‐13/F‐F' 100 280 1 GLASS ALUMINIUM 0 kvaka kvaka
5 376 A‐65 A.65.2 ELEKTROINSTALACIJE 18‐19/I'‐J' 90 280 1 ALUMINIUM ALUMINIUM 60 1 kvaka kvaka

5 377 A‐66 A.66.1 RAVNATELJ 29‐30/R' 200 280 2 GLASS ALUMINIUM 0 2xmagnet K2
1xelectric strike 3705 (note: check 

with door supplier) kvaka kugla

5 378 S‐08 S.08.31 ULAZ SOBA HOTEL 38‐39/E 100 270 1 WOOD WOOD 0
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 379 S‐08 S.08.32 ULAZ SOBA HOTEL 39‐40/E 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 380 S‐08 S.08.33 ULAZ SOBA HOTEL 42/E 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 381 S‐08 S.08.34 ULAZ SOBA HOTEL 45/E 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 382 S‐08 S.08.35 ULAZ SOBA HOTEL 41/G 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 383 S‐08 S.08.36 ULAZ SOBA HOTEL 41/H‐H' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 384 S‐08 S.08.37 ULAZ SOBA HOTEL 41/K‐K' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 385 S‐08 S.08.38 ULAZ SOBA HOTEL 41/L'‐M 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 386 S‐08 S.08.39 ULAZ SOBA HOTEL 41/N'‐O 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 387 S‐08 S.08.40 ULAZ SOBA HOTEL 41/O'‐P 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 388 S‐08 S.08.41 ULAZ SOBA HOTEL 41/Q'‐R 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 389 S‐08 S.08.42 ULAZ SOBA HOTEL 41/S‐S' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 390 S‐08 S.08.43 ULAZ SOBA HOTEL 41/U' 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 391 S‐08 S.08.44 ULAZ SOBA HOTEL 35‐36/Q'‐R 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla

5 392 S‐08 S.08.45 ULAZ SOBA HOTEL 39‐40/Q'‐R 100 270 1 WOOD WOOD 0 1
magnet+                

magnetni kontakt elektroprihvatnik          12V DC  kvaka kugla
5 393 S‐09A S.09A.31 KUPAONICA HOTEL 38/B'‐C 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 394 S‐09 S.09.32 KUPAONICA HOTEL 39‐40/D' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 395 S‐09 S.09.33 KUPAONICA HOTEL 41‐42/D' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 396 S‐09 S.09.34 KUPAONICA HOTEL 46‐47/C'‐D 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 397 S‐09 S.09.35 KUPAONICA HOTEL 42/F'‐G 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 398 S‐09 S.09.36 KUPAONICA HOTEL 42/H'‐I 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 399 S‐09 S.09.37 KUPAONICA HOTEL 42/K 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 400 S‐09 S.09.38 KUPAONICA HOTEL 42/M 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 401 S‐09 S.09.39 KUPAONICA HOTEL 42/N' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 402 S‐09 S.09.40 KUPAONICA HOTEL 42/P 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 403 S‐09 S.09.41 KUPAONICA HOTEL 42/Q' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 404 S‐09 S.09.42 KUPAONICA HOTEL 42/S' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 405 S‐09 S.09.43 KUPAONICA HOTEL 42/U 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 406 S‐09 S.09.44 KUPAONICA HOTEL 36/R' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 407 S‐09 S.09.45 KUPAONICA HOTEL 39‐40/R' 80 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 408 S‐10 S.10.5 SOBA HOTEL 46/A‐A' 90 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 409 S‐10 S.10.6 SOBA HOTEL 46/C‐C' 90 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 410 S‐11 S.11.8 SPREMAČICA 40/F'‐G 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 411 S‐11 S.11.9 SOBARICA 39/N' 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 412 X S.11.10 ELEKTROINSTALACIJE 39/M'‐O 100 270 1 STEEL STEEL 60 1 kvaka kvaka
5 413 S‐11 S.11.11 SPREMIŠTE 39/O' 100 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 414 S‐12 S.12.5 SANITARIJE Ž 32‐33/O 75 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
5 415 S‐12 S.12.6 SANITARIJE M 32‐33/P 75 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
5 416 S‐13 S.13.3 SANITARIJE INV.‐ A6 15‐16/U 100 280 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 417 S‐14 S.14.7 SANITARIJE Ž 29‐30/G' 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
5 418 S‐14 S.14.8 SANITARIJE M 29‐30/H'‐I 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
5 419 S‐14 S.14.9 SANITARIJE  A5 19‐20/I‐I' 80 280 1 WOOD WOOD 0 1 kvaka kvaka
5 263C S‐18 S.18.3 IZMEĐU SOBA HOTELA 46/L 90 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
6 420 C‐21 C.21.1 STUBIŠTE S2 20/D‐D' 100 220 1 STEEL STEEL 0 kvaka kvaka

3 421 A‐34 K.A‐34‐1 BALKON SOBA HOTEL 37‐39/A 190+68 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka
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3 422 A‐35 K.A‐35‐1 BALKON SOBA HOTEL 47/F‐G' 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 423 A‐35 K.A‐35‐2 BALKON SOBA HOTEL 47/G'‐J 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 424 A‐35 K.A‐35‐3 BALKON SOBA HOTEL 47/J‐L 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 425 A‐35 K.A‐35‐4 BALKON SOBA HOTEL 47/L‐N 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 426 A‐35 K.A‐35‐5 BALKON SOBA HOTEL 47/N‐O 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 427 A‐35 K.A‐35‐6 BALKON SOBA HOTEL 47/O‐Q 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 428 A‐35 K.A‐35‐7 BALKON SOBA HOTEL 47/Q‐S 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 429 A‐35 K.A‐35‐8 BALKON SOBA HOTEL 47/S‐T 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 430 A‐35 K.A‐35‐9 BALKON SOBA HOTEL 47/T‐V 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 431 A‐36 K.A‐36‐1 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 432 A‐36 K.A‐36‐2 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 433 A‐37 K.A‐37‐1 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 434 A‐37 K.A‐37‐2 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 435 A‐37 K.A‐37‐3 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 436 A‐37 K.A‐37‐4 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 437 A‐34 K.A‐34‐2 BALKON SOBA HOTEL 37‐39/A 190+68 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 438 A‐35 K.A‐35‐10 BALKON SOBA HOTEL 47/F‐G' 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 439 A‐35 K.A‐35‐11 BALKON SOBA HOTEL 47/G'‐J 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 440 A‐35 K.A‐35‐12 BALKON SOBA HOTEL 47/J‐L 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 441 A‐35 K.A‐35‐13 BALKON SOBA HOTEL 47/L‐N 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 442 A‐35 K.A‐35‐14 BALKON SOBA HOTEL 47/N‐O 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 443 A‐35 K.A‐35‐15 BALKON SOBA HOTEL 47/O‐Q 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 444 A‐35 K.A‐35‐16 BALKON SOBA HOTEL 47/Q‐S 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 445 A‐35 K.A‐35‐17 BALKON SOBA HOTEL 47/S‐T 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 446 A‐35 K.A‐35‐18 BALKON SOBA HOTEL 47/T‐V 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 447 A‐36 K.A‐36‐3 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 448 A‐36 K.A‐36‐4 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 449 A‐37 K.A‐37‐5 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 450 A‐37 K.A‐37‐6 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 451 A‐37 K.A‐37‐7 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

4 452 A‐37 K.A‐37‐8 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 453 A‐34 K.A‐34‐3 BALKON SOBA HOTEL 37‐39/A 190+68 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 454 A‐35 K.A‐35‐19 BALKON SOBA HOTEL 47/F‐G' 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 455 A‐35 K.A‐35‐20 BALKON SOBA HOTEL 47/G'‐J 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 456 A‐35 K.A‐35‐21 BALKON SOBA HOTEL 47/J‐L 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 457 A‐35 K.A‐35‐22 BALKON SOBA HOTEL 47/L‐N 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 458 A‐35 K.A‐35‐23 BALKON SOBA HOTEL 47/N‐O 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 459 A‐35 K.A‐35‐24 BALKON SOBA HOTEL 47/O‐Q 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 460 A‐35 K.A‐35‐25 BALKON SOBA HOTEL 47/Q‐S 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 461 A‐35 K.A‐35‐26 BALKON SOBA HOTEL 47/S‐T 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 462 A‐35 K.A‐35‐27 BALKON SOBA HOTEL 47/T‐V 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 463 A‐36 K.A‐36‐5 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 464 A‐36 K.A‐36‐6 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka
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5 465 A‐37 K.A‐37‐9 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 466 A‐37 K.A‐37‐10 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 467 A‐37 K.A‐37‐11 BALKON SOBA HOTEL 43‐46/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

5 468 A‐37 K.A‐37‐12 BALKON SOBA HOTEL 46‐47/A 344 305 GLASS ALUMINIUM 0
magnet+                

magnetni kontakt kvaka kvaka

3 263D S‐18 S.18.4 IZMEĐU SOBA HOTELA 46/S 90 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
4 263E S‐18 S.18.5 IZMEĐU SOBA HOTELA 46/S 90 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka
5 263F S‐18 S.18.6 IZMEĐU SOBA HOTELA 46/S 90 270 1 WOOD WOOD 0 ne kvaka kvaka


